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\
Zakaznik: /
ICO: 47470411 Vodarenska spo\/anov
DIC: CZA7470411 Lanov /s;H
Smlouva €.5/2002/Lab. 543 41
Cislo vzorku: 1578 Material: pitna voda
Misto odbéru: Cerny Diil,¢p.48,0U,umyvadlo WC piizemi
Datum a ¢as odbéru: 20.9.2021 13:45 Typ odbéru: bodovy
Datum p#ijmu: 21.9.2021 Odbér provedl: Elhenicky Milan

Datum provedeni zkousek od - do:  21.9.2021 - 30.9.2021 Odebrino dle SOP:  SOP V1 (A)
Typ rozboru: jiny

Terénni méfeni -

ukazatele Jednotka Vysledek  Zku3ebni metoda Limit Nejistota  V/N
Teplota ¢ 13,0 N

Chlor volny mg/l 0,27 SOP CH25 (CSN ISO 7393-2) A 0,30  MH V
Chlor celkovy aktivni mg/1 0,29 SOP CH25 (CSN ISO 7393-2) A

Fyzikalni a chemické

ukazatele Jednotka Vysledek  Zku$ebni metoda Limit Nejistota  V/N
vinylCl ng/l <0,20 subdodavka SA 0,50 NMH v
DCM pg/l <0,10 subdodavka SA

c-1,2-DCE pgll <0,10 subdodavka SA

t-1,2-DCE ngl <0,10 subdodévka SA

TCM pg/l 51,00 subdodavka SA 30,00 NMH 20% N
1,2-DCFEt ng/l <0,10 subdodavka SA 3,00 NMH \Y
TTCM pg/l <0,10 subdodavka SA

TCE ng/l <0,10 subdodévka SA 10,00 NMH \Y
Benzen pe/l <0,10 subdodévka SA 1,0 NMH V
Toluen ng/l <0,05 subdodivka SA

Xyleny pneg/l <0,05 subdoddvka SA

EtB ng/l <0,05 subdoddvka SA

Styren pg/l <0,10 subdoddvka SA

TTCE pg/l <0,10 subdoddvka SA 10,00 NMH v
CB ng/l <0,10 subdodévka SA

DCB pg/l <0,10 subdodavka SA

NTOL - subdodavka SA

BrDCM ng/l 1,40 subdodédvka SA 20%
DBrCM pe/l <0,10 subdodavka SA

TB:M ng/l <0,10 subdodévka SA

THM pg/l 52,00 subdodavka SA 100,00 NMH 20%  V

Vysledek rozboru nevyhovuje vyhl. MZd ¢.252/2004Sb. ve znéni pozdéjsich predpist v nasledujicich ukazatelich:
TCM

Odbér vzorku provedeny zkugebni laboratoii je dokumentovan v Protokolu o odbéru.

Vysledky zkouSek na viech listech Protokolu o zkouskach se tykaji pouze zkouseného vzorku. Protokol o zkouskéch
nesmi byt bez pisemného souhlasu zkusebni laboratofe reprodukovén jinak nez cely.

Interpretace vysledkii:

Vysledek rozboru je porovnévan s limitni hodnotou vyhlagky MZd &. 252/2004 Sb. ve znéni pozdgjsich predpisi a
nezohlediiuje nejistotu méfent.
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Zkratky a oznadleni:

MH - mezna hodnota, NMH - nejvy3$i meznd hodnota

VIN - zkouSeny vzorek v daném ukazateli vyhovuje / nevyhovuje

A - zkuSebni metody a odbéry, které jsou pfedmétem akreditace

N - zkuSebni metody, které nejsou pfedmétem akreditace

SA - subdodavka akreditovana

< - pod mezi stanovitelnosti

Misto provadéni laboratornich ¢innosti (s vyjimkou subdodavek): Kladské ul. (COV), Bohuslavice n/U, 541 03 Trutnov 3
V piipadé, Ze byl vzorek odebran zakaznikem, vysledky zkousek se vztahuji ke vzorku, jak byl piijat do zk. laboratofe.
Zku$ebni laboratof nenese odpovédnost za informace a data dodan4 zdkaznikem. (daje o datu, ¢asu, misté, typu

odbéru a typu rozboru.)

Uvedena nejistota je roziifend nejistota, kterd byla vypoétena za pouziti koeficientu roz§iieni.k=2. coz odpoyida hlading
spolehlivosti 95% a nezahrnuje nejistotu vzorkovani. %ﬁ%‘} sza%a”m’% ]vmmm" a.s.
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