Vodovody a kanalizace
nabrezi Vaclava Havla 19,

ICO: 60108711, DIC: CZ60108711

tel. 499841582, mobil:731450018
e-mail:hydrolab@vaktu.cz
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Trutnov, a.s.
541 01 Trutnov

Lais

TRUTNOV, a.s.

S, HYDROLAB Listé.:1/3
oA Kladska ¢p.106, Bohuslavice nad Upou, 541 03, Trutnov 3
N 4o zkuSebni laborator €. 1456 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
DT 1456 e .
Protokol o zkouskach ¢. 1491/26/PV
Zé&kaznik:

ICO: 47470411
DIC: CZ47470411
Smlouva ¢€.5/2002/Lab.

Vodarenska spole¢nost Lanov, spol. s r.o.

Prostfedni Lanov 391
543 41 Lanov

Cislo vzorku: 1656 Material: podzemni voda
Misto odbéru: Rudnik,Leopodov,vrt - nechlorovany

Datum a Cas odbéru: 21.9.2026 12:00 Typ odbéru: bodovy
Datum pfijmu: 22.9.2026 Odbér provedl: Svorc Michal
Datum provedeni zkouSek od - do: 22.9.2026 - 8.10.2026 Odebrano dle SOP: SOPV 1 (A)

Typ rozboru:

Terénni méreni -

Uplny vyhl.428/2001Sh.

ukazatele Jednotka Vysledek ZkusSebni metoda Nejistota

Teplota °C 9,0 N

Fyzikalni a chemické

ukazatele Jednotka Vysledek ZkusSebni metoda Nejistota

Pach prijatelny SOP CH 24 (CSN EN 1622) A

Reakce vody (pH) 7,4 SOP CH14 (CSN ISO 10523) A 0,2

KNK 4,5 (celk. alkalita) mmol/I 34 SOP CH23 (CSN EN 1S0 9963-1) A 5%

ZNK 8,3 (celk. acidita) mmol/Il 0,252 SOP CH28 (CSN 75 7372) A 10%

Konduktivita mS/m 53,3 SOP CH11 (CSN EN 27888) A 5%

CHSK Mn mg/| <0,50 SOP CH10 (CSN EN ISO 8467) A

Chloridy mg/I 13,4 SOP CH8 (CSN 1S0 9297) A 7%

Sirany mg/I 86,2 SOP CH16 (CSN 75 7477) A 10%

FosforeCnany mg/I 0,25 SOP CH7 (CSN EN 1SO 6878) A 15%

Dusitany mg/l <0,010 SOP CH6 (CSN EN 26777) A

Dusi¢nany mg/I 8,19 SOP CH5 A 15%

Amonné ionty mg/l <0,05 SOP CH2 (CSN ISO 7150-1) A

Fluoridy mg/I <0,20 SOP CH38 (TNV 75 7431) A

Zelezo mg/I <0,05 SOP CH20 (CSN 1SO 6332) A

Mangan mg/I <0,020 SOP CH12 (CSN IS0 6333) A

Hlinik mg/l <0,02 SOP CH21 (CSN I1SO 10566) A

Vapnik mg/l 89,6 SOP CH18 (CSN IS0 6058) A 10%

Horcik mg/I 14,8 SOP CH17 (CSN 1SO 6059) A 15%

Vépnik a hofcik mmol/| 2,84 SOP CH17 (CSN ISO 6059) A 15%

Barva mgPt/I <5,0 SOP CH22 (CSN EN 1SO 7887) A

Absorbance (254 nm) <0,010 SOP CH1 (CSN 75 7360) A

Zakal ZFn <0,50 SOP CH39 (CSN EN 1SO 7027-1) A

Huminové latky mg/l <2,0 SOP CH27 (€SN 75 7536) A

Nerozpusténé latky mg/I <2,0 SOP CH13 (CSN EN 872) A

Ncelk. mg/l 2,07 SOP CH30 (CSN EN 1SO 11905-1, A 20%
CSN 1S0O 7890-1)

Pcelk. mg/I 0,09 SOP CH3 (CSN EN 1SO 6878) A 10%

AOX po/l 8,5 subdodavka SA

CN celk. mg/l <0,001 subdodévka SA

Zn po/l 11,9 subdodavka SA 20%

Ni po/l <1,00 subdodavka SA

Pb po/l <0,50 subdodévka SA

As po/l 2,5 subdodévka SA 20%

Cu po/l 1,4 subdodévka SA 20%

Se po/l 0,8 subdodavka SA 25%

Hg pg/l <0,020 subdodéavka SA
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Fyzikalni a chemické

ukazatele Jednotka Vysledek Zku$ebni metoda Nejistota
Cd po/l <0,05 subdodévka SA

vV pa/l 8,4 subdodévka SA

Cr po/l <1,00 subdodévka SA

Co po/l <1,00 subdodévka SA

Ba pg/l 130,0 subdodavka SA 20%
Be po/l <0,05 subdodévka SA

B po/l 70,6 subdodavka SA 20%
Uran po/l 8,80 subdodévka SA 20%
C10-C40 mg/I <0,10 subdodéavka SA

PAL-A mg/I <0,050 subdodavka SA

PAU-4 ng/l 0 subdodavka SA 25%
Acenaften ng/l <5,0 subdodévka SA

Fluoren ng/l <5,0 subdodavka SA
Fenanthren ng/l <2,0 subdodavka SA
Anthracen ng/l <5,0 subdodévka SA
Fluoranthen ng/Il <1,0 subdodavka SA

Pyren ng/l <1,0 subdodévka SA
B(a)anthr ng/l <1,0 subdodavka SA

Chrysen ng/l <1,0 subdodavka SA

B(b)flu ng/l <1,0 subdodavka SA

B(k)flu ng/l <1,0 subdodévka SA
B(a)pyren ng/l <1,0 subdodavka SA
Db(ah)anthr ng/l <1,0 subdodavka SA
B(ghi)per ng/l <1,0 subdodavka SA
In(c,d)pyr ng/l <1,0 subdodévka SA
dEtatrazin ng/l 5,6 subdodévka SA 20%
Simazin ng/l <5,0 subdodavka SA

Atrazin ng/l <5,0 subdodavka SA
Propazin ng/l <5,0 subdodavka SA
Sebutylazin ng/l <5,0 subdodévka SA
Terbutylazin ng/l <5,0 subdodavka SA
Ametryn ng/l <5,0 subdodavka SA
Prometryn ng/l <5,0 subdodavka SA
Terbutryn ng/l <5,0 subdodévka SA
Cyanazin ng/l <10,0 subdodavka SA

Lenacil ng/l <5,0 subdodavka SA
Hexazinon ng/l <10,0 subdodavka SA
Trifluralin ng/l <5,0 subdodavka SA
Pendimethalin ng/l <10,0 subdodavka SA
Dimethoate ng/l <25,0 subdodavka SA
Metazachlor ng/l <5,0 subdodavka SA
Metolachlor ng/l <5,0 subdodavka SA
Alachlor ng/l <5,0 subdodévka SA
Acetochlor ng/l <50 subdodavka SA
Propachlor ng/l <25,0 subdodavka SA
Desmetryn ng/l <20,0 subdodavka SA
Diazinon ng/l <20,0 subdodévka SA
Dichlobenil ng/l <25,0 subdodavka SA
Dimetachlor ng/l <50 subdodavka SA
Metribuzin ng/Il <5,0 subdodavka SA
Fenpropimorph ng/l <5,0 subdodavka SA
Fenpropidin ng/l <5,0 subdodévka SA

Irgarol ng/l <10,0 subdodavka SA
Quinoxyfen ng/l <5,0 subdodavka SA

DEET ng/l <10,0 subdodévka SA
Chlorpyrifos ng/l <5,0 subdodévka SA
Chlorpyrifos-methyl ng/l <5,0 subdodavka SA
Chlorfenvinphos ng/l <5,0 subdodavka SA
Malathion ng/l <50 subdodavka SA
Parathion-ethyl ng/l <10,0 subdodévka SA
Pesticidni latky celkem ng/l 5,6 subdodavka SA
Parathion-methyl ng/l <10,0 subdodavka SA
Fenitrothion ng/l <20,0 subdodavka SA
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Fyzikalni a chemické

ukazatele Jednotka Vysledek Zku$ebni metoda Nejistota
Fenthion ng/Il <5,0 subdodavka SA

Flusilazol ng/l <5,0 subdodavka SA
Nonylfenoly ug/l <0,05 subdodavka SA

Bisfenol A po/l <0,005 subdodévka SA

PFOS ng/l <0,5 subdodévka SA

PFOA ng/l <1,0 subdodavka SA

PFBA ng/l <1,0 subdodavka SA

PFPeA ng/l <1,0 subdodavka SA

PFHxA ng/l <1,0 subdodavka SA

PFHpA ng/l <1,0 subdodavka SA

PFNA ng/l <1,0 subdodavka SA

PFDA ng/l <1,0 subdodavka SA

PFUNnDA ng/l <1,0 subdodavka SA

PFDoDA ng/l <1,0 subdodavka SA

PFTrDA ng/l <1,0 subdodavka SA

PFBS ng/l <1,0 subdodavka SA

PFPeS ng/l <1,0 subdodavka SA

PFHXS ng/l <1,0 subdodavka SA

PFHpS ng/l <1,0 subdodavka SA

PFNS ng/l <1,0 subdodavka SA

PFDS ng/l <1,0 subdodavka SA

PFUNDS ng/l <1,0 subdodavka SA

PFDoDS ng/l <1,0 subdodavka SA

PFTrDS ng/l <1,0 subdodavka SA

PFAS-20 suma ng/l 0 subdodévka SA 30%
PFAS-4 suma ng/l 0 subdodévka SA 30%
Mikrobiologické a biologické

ukazatele Jednotka Vysledek Zku$ebni metoda Nejistota
Termotol. koli. bakterie KTJ/100ml 0 SOP MB2 (CSN 75 7835) A 20%
Escherichia coli KTJ/100ml 0 SOP MB2 (CSN 75 7835) A 20%
Enterokoky KTJ/100ml 0 SOP MB3 (CSN 1SO 7899-2) A 20%
Clostridium Perfringens KTJ/100ml 0 SOP MB1 (CSN EN 1SO 14189) A 20%
MO-Zivé organismy jedinci/ml 0 SOP B1 (CSN 75 7712) A 25%
MO-Poget organismil jedinci/ml 0 SOP B1 (CSN 75 7712) A 25%
MO-Abioseston % <1 SOP B2 (CSN 75 7713) A

Odbér vzorku provedeny zkuSebni laboratofi je dokumentovan v Protokolu o odbéru.

Vysledky zkouSek na vSech listech Protokolu o zkouSkach se tykaji pouze zkouSeného vzorku. Protokol o zkouSkéch
nesmi byt bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratore reprodukovan jinak nez cely.

Zkratky a oznaceni:

A - zkuSebni metody a odbéry, které jsou pfedmétem akreditace

N - zkuSebni metody, které nejsou predmétem akreditace

SA - subdodavka akreditovana

< - pod mezi stanovitelnosti

Misto provadéni laboratornich €innosti (s vyjimkou subdodéavek): Kladska ¢p.106, Bohuslavice n/U, 541 03 Trutnov 3
V pfipadé, Ze byl vzorek odebran zdkaznikem, vysledky zkou3ek se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat do zk. laboratore.
Zkusebni laboratof nenese odpovédnost za informace a data dodana zakaznikem. (Udaje o datu, ¢asu, misté, typu
odbéru a typu rozboru.)

Uvedend nejistota je rozSifend nejistota, ktera byla vypoCtena za pouziti koeficientu rozsifeni k=2, coz odpovida hlading
spolehlivosti asi 95% a nezahrnuje nejistotu vzorkovani.

Protokol vypracoval: Mgr. Sarka Bryknarova  \Vindovady a kanalizace Trulnov, a.8.  Protokol schvalil:

Hydrolab elektronicky podepsano
V Trutnové dne: 12.10.2026 DIG: CZBI0BTI1 e
nébfel Vaclava Havia 19 Mgr. Sarka Bryknarova
541 01 Trutnov vedoucf laboratofe
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